
technologických zriadiť doplnkové ochranné pospájanie vodičom CY 6 z/ž
- v priestoroch so sprchou resp. v priestoroch s prostredím vlhkým a v priestoroch

Rozvodna sieť: 3N+PE, 230/400V, 50 Hz TN-C-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke: izolovaním, krytmi,

Ochrana pred urazom el. prúdom pri poruche: samo
činným odpojením

Doplnková ochrana prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým vypínacím

POZNÁMKA

prúdom nepresahujúcim 30 mA - STN 33 2000-4-41

napájania- STN 33 2000-4-41

- STN 33 2000-4-41
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