SPECIFIKACIA ZARIADENIA

TYP
KRYTIE

POVRCH. UPRAVA

PRIVOD
VYVODY
Pi=50kW
In=100A
POCET KUSOV

‘OCELOPLECHOVY ROZVADZAC pre povrchovi montaZ existujaci

P 30/ IP 20
:STANDARTNA

ZDOLA
ZHORA, ZDOLA
Ps=40kW

:1.ks

RH

Rozvodna siet: 3N+PE, 230/4OOV, 50 Hz TN—-C-S
Ochrana pred Grazom el. pradom v normalnej prevadzke: izolovanim, krytmi,

— SIN 335 2000—4—41

Ochrana pred urazom el. pridom pri poruche: samoc&innym odpojenim
napdjania— STN 33 2000—-4—41
Doplnkova ochrana prddovym chranicom s menovitym rozdielovym vypinacim
pridom nepresahujicim 30 mA — STN 33 2000—4—41
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ROZVADZAC RH - dozbrojenie
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